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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  

 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων 

 

 
ΤΙΤΛΟΣ: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

αυτόματης κατάσβεσης με FM200 σε 
υπόγειους χώρους data rooms της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.» 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

  

 

 

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 Η ανωτέρω προμήθεια και εγκατάσταση αφορά  στην ολοκλήρωση των ημιτελών εργασιών 

εγκατάστασης συστήματος πυρασφάλειας σε δύο χώρους data rooms, στη Σχολή Θετικών 

επιστημών του Α.Π.Θ. 

           Οι εγκατάσταση αφορά στην τελική υδραυλική σύνδεση δύο φιαλών FM200 με σωλήνα 2 

1/2", του απαραίτητου ελαστικού σωλήνα με τις φιάλες του πυροκροτητή και της συνδεσμολογίας 

της υπάρχουσας καλωδίωσης. 

           Μετά το πέρας της εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές ορθής 

λειτουργίας όλου του συστήματος (υπάρχοντος και της νέας εγκατάστασης) και θα χορηγηθεί 

πιστοποίηση καλής λειτουργίας. 

          Στην τιμή περιλαμβάνεται η εγκατάσταση και το κόστος όλων των μικροϋλικών που θα 

απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης (ανεξάρτητα εάν δεν κατονομάζονται 

λεπτομερώς), καθώς και οι δοκιμές καλής λειτουργίας των συστημάτων. 

 
 

 

 Πιστοποίηση 

Όλα τα προιόντα θα είναι κατασκευασμένα με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς και το πρότυπο CE. 

Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο , το οποίο κατασκευάζει τα 

προσφερόμενα υλικά και θα καταθέτει το αντίστοιχο έγγραφο. 

Όλα τα είδη θα έχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τους Ευρωπαικούς κανονισμούς και το 

πρότυπο CE ή θα είναι πιστοποιημένα από Ελληνικό φορέα. Τα πιστοποιητικά μπορεί να ζητηθούν 

από το Α.Π.Θ., για κάθε περιγραφόμενο υλικό, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει ο εγκαταστάτης ή εταιρεία ISO στην εμπορία, 

εγκατάσταση, συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης, πυρόσβεσης και πυρασφάλειας, το 

οποίο επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά. 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και συσκευασμένα. 

Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση τουλάχιστον 1 (ένα) χρόνο. 

 

 

 

Θεσσαλονίκη  30 / 5 / 2018 
 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 
 
 

  Ιωάννης Παπούλιας 
Μηχανολόγος Μηχανικός TE 

Θεσσαλονίκη 30/ 5 / 2018 
 

Ο Προϊστάμενος 
του Τμήματος Συντήρησης & 

Εκτέλεσης Μικροέργων 
 
 
 
 

Ιωάννης Παπούλιας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

   Θεσσαλονίκη 30 / 5/ 2018 
 

Η Προϊσταμένη 
της Δ/νσης Συντήρησης και 
Λειτουργίας Εγκαταστάσεων 

 
 
 
 

Αγγελική Σαλονικίδου 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 


